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Zkusebni laboratof akreditovani CIA pod §.1384 dle CSN EN ISQ/TEC 17 025:2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zlousky

vod, pidy, potravin, PBU, ovzduii (vietn analyz odebranych vzorkil), odpadf, sedimentd, kal, peloidi, piski, pfedméti pro styk s pitnou
vodou, stérii, Odbéry vzorkil vod, ovzdusi, potravin, biologického materialu , zemin, sedimenti. Kontrela sterilizatorti, dezinfekénich
prostfedki a prostiedi. M&feni hluku, osvétleni, vibraci, mikroklimatu a elektromagnetického pole.

PROTOKOL ¢. 19246/2010

Cislo objednavky : Zakaznik : Obec Ostrovec
Piijem vzorku :

Datum analyzy :

22.9.2010
22.9.2010-27.9.2010 &p. 100

398 33 Ostrovec

Misto odbéra :

Ostrovec, &p. 135

Upi'esnéni mista odbéru : gard? - umyvadlo - sm. baterie

Vzorek dislo ; 2355172010
Datum odbéru: 22.9.2010 Cas odbéru : 8:50
Nazev vzorku : vodovod

Matrice : voda pitna
Utel odbéru: kontrola
Vzorkoval : Almer Emil, Ing.
Metoda vzork. : __SOP VZ PZ 001 (CSN ENISO 5667-1,3, CSN ISO 5667-5,14, CSN EN 1SO 19458)
Vysledky zkoudeni - chemické vy§etieni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZitd metoda Nejistota
amonné ionty _<0,05 mg/1 max.0,50 A [SOP PZ 002 (CSNISO 7150-1) (3 -
barva 2 mg/l Pt max.20 A |SOPPZ (04 (CSNENTSO 7887) (3 | +15%
TOC 22 mg/l max.5,0 A |SOP P7307 (CSN EN 1484) 3 | +18%
dusi¢nany 38 mg/1 max.50 A |SOPPZ 003 (ESNENISC 10304-1) (3)| %15%
dusitany <0,050 mg/1 max.0,50 A |SOP PZ 003 (SN ENISO 10304-1) (3) .
chut pijatelna pfijatelnd | A |SOPPZ034.01 (CSNEN 1622,  (3) -
B TNV 75 7340)
elektricka 42,0 mS/m max.125 A |SOPPZ 011 (CSN EN 27888) | +5%
konduktivita _
pach pfijatelny plijatelny A [SOPPZ 034,01 (CSNEN 1622, (3 -
i TNV 75 7340)
pH 7.5 6,5-9,5 A 1SOPPZ 033 (CSNISO 10523) (3} | +3%
zakal B 1,0 ZF(n) max.5 A |SOPPZ 044.01 (éSN EN IS0 7027} (3) 5:15%
Fe (Zelezo) <(0,020 mg/] max.0,20 A |SOP PZ 051.01 (3) -
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetfeni
Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP PouZiti metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTI/100m] max.0 A ISOPPZ900.02 3} -
koliformni bakierie 0 KTV100tml max.0 A 1SOPPZ900.0]1 (INV 75 7837) 3 -
poéty kolonii pFi 0 KTJ/ml max.2x10? | A |SOP PZ 908.01 (CSN EN ISO 6222) (3) -
22°C
potty kolonii pH 0 KTJ/ml max.20 A |SOPPZ908.02 (CSN ENISO 6222) (3) -
36°C

* Limit (zdroj pro provedeni interpretace} :
Vyhlagka £.252/2004 Sb. v platném znéni

Ukazatelé oznadené

ll'll

jsou mimo stanoveny limit platnou legislativou.
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Odborna stanoviska a interpretace :
Vzorek vody vyhovuje ve vySe uvedenych ukazatelich poZadavkiim vyhlaSky MZ €.252/2004 Sb. v platném zné&ni,
kierou se stanovi hyg. poZadavky na pitnou a teplou vodu a Setnost a rozsah kontroly pitné vody.

Poznamka k odbéru:  Odbér vzorku je pfedmétem akreditace, nedflnou souddsti odbgru je Protokol o odbéru vzorku,
Metody v sloupci TYP:"A" akreditovana zkouska

Vysvitlivky :
KTT - kolonie tvofici jednotka
CHL - Centrum hygienickych laboratoii

Misto provedeni zkou§ky (pracoviste) :
(3) - Pracovisié 3 - Ceské Budgjovice (L.B.Schneidera 32, 370 31 Ceské Budgjovice ), tel. 387 712 250, e-mail.:
mcb@zuch.cz

Vysledky se tykaji pouze zkouenych vzorkn.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokel repredukovat jinak neZ cely,

Uvedené rozifené nejistoty méfeni jsou souéinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu rozéifeni k=2,
coZ odpovida hlading spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezehledtiuji vlivy odbéri vzork.

Vedouci CHL : RNDr. Karel Maxa
Protokol vyhotovil: Palasové Lenka, Ing,.
Podet stran: 2

29.9.2010

Ing. Pavel Datiha
zastupce vedouciho oddéleni
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